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8 天津消防

天津市火灾隐患单位名称（4.17-4.22）
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隐患单位名称

天津市河北区圣恩门诊部

天津市河北区汇果佳干货批发部
天津市河北区舒云台夜总会

天津悦通文化传播有限公司

天津市一品圣嘉装饰有限公司
天津河东区登瀛楼大酒楼

天津市双众贝乐多幼儿园有限责任公司
天津市河东区禾之鲜未来寿司店

天津市河东区宇成君悦商务酒店有限公司
天津市河东区洪博幼儿园

天津鑫江南水岸餐饮有限公司
天津市蓟县新都网吧
天津市蓟县洪志成加油站
天津市蓟州润丞餐厅
天津市蓟州区良香饭庄

天津兴格如家酒店管理有限公司
天津汉沽百货大楼有限责任公司汉沽分公司

天津津滨五福冷链物流有限公司

中加中心

天津港兴东物流有限公司

中地信诚供应链管理（天津）有限公司

天津道和信科技有限公司

天津维亚电梯配件有限公司

天津市华福泽林新能源科技有限公司宝坻加油站
天津市宝坻区伟杰汽车修理厂
天津市和平区林丹服饰店

天津市家贵富侨足底按摩有限公司
天津市港富物业服务有限公司

天津市海王星辰健康药房连锁有限公司二十一店
北京寰城季诺餐饮有限公司天津津湾广场店

天津羊大爷餐饮管理有限公司东江道分公司

天津市河西区宏康食味餐厅
天津市河西区佳味轩土大力餐饮店

天津市河西区宇冉服装店

天津市河西区颜值摄影中心

董家湾重庆老火锅
融幸烤鸭香堤广场店

原时烧烤
马路边边串串
诚融科技（重大）

天津喆啡酒店管理有限公司
艾伯尼（天津）国际商贸有限公司
天津市南洋兄弟化学有限公司
天津市渝香辣婆婆风味酒楼
天津三星制刷有限公司
天津呈奕酒店管理有限公司
天津市南开区华鑫网吧

天津市小仓生活电子商务有限公司第一分公司
北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津市南开区东马路仁恒置地广场店

天津市南开区蛙秘书麻椒鱼火锅店
天津陆尔达装饰工程有限公司

天津宁河村镇银行股份有限公司

天津市宁河区星趴客台球馆

天津市百荣世茂购物广场

天津市同康包装材料有限公司

融兴瑞泰集团有限公司津汕高速公路加油二站
天津市大港区第五中学
天津天雄薄膜有限公司

天津市日日顺家居用品销售有限公司

天津市滨海新区大港社区医院

锦湖轮胎（天津）有限公司
天津市三荣物业管理有限公司（泰达新天地）

天津市滨海新区熙悦食品店
天津金旭日广告有限公司

天津太钢大明金属制品有限公司
天津盛方泰科技有限公司
天津武清全胜医院

天津鸿盟天际科技发展有限公司
科威嘉粉末涂料（天津）股份有限公司
瑞驰丰达（天津）股份有限公司

铭达天恒（天津）安全科技有限公司

天津自贸试验区宏伟餐饮服务中心（马子禄牛肉面）
天津慕宇超市有限公司
天津滨海新区尚众达餐厅
天津茗家汇商贸有限公司

天津市顺发文斗五金建材有限公司

天津市丽晖加油站有限公司

天津市东丽区丰年幼儿园

天津东丽瑞津医院有限公司

天津反客为主酒店管理有限公司

天津市滨海新区阳光角服饰工作室
天津普生元医疗科技发展有限公司
天津长安伟业医疗器械销售有限公司

中源智杰图文设计
创天图文设计

比亚迪汽车海洋网（天津中泰信弘4s店）

天津香江印制股份有限公司

天津小出钢管有限公司
天津市天波泵业有限公司

天津市登越体育发展有限公司
天津市红桥区夕阳红老人院
天津三通鑫海健身有限公司
中宛酒店管理（天津）有限公司
天津红桥区福乐园养老院
天津市红桥区福寿园老人院
天津宝信汽车销售服务有限公司
天津市北辰区舒欣养老院
天津嘉斯特有限公司

天津市北辰区普东街创才一幼
天津雀翔生产力促进有限责任公司

责任区

河北区

河北区
河北区

河北区

河北区
河东区
河东区
河东区
河东区
河东区
蓟州区
蓟州区
蓟州区
蓟州区
蓟州区
滨海新区
滨海新区

滨海新区

滨海新区

滨海新区

宝坻区

宝坻区

宝坻区

宝坻区
宝坻区
和平区
和平区
和平区
和平区
和平区

河西区

河西区
河西区
河西区

河西区

津南区
津南区
津南区
津南区
津南区
静海区
静海区
静海区
静海区
静海区
南开区
南开区
南开区
南开区
南开区
宁河区

宁河区

宁河区

宁河区

宁河区

滨海新区（大港）
滨海新区（大港）
滨海新区（大港）
滨海新区（大港）

滨海新区（大港）

经开区
经开区
经开区
经开区
经开区
武清区
武清区
武清区
武清区
武清区

保税区

保税区
保税区
保税区
保税区

东丽区

东丽区

东丽区

东丽区

东丽区

高新区
高新区
高新区
高新区
高新区
西青区

西青区

西青区
西青区
西青区
红桥区
红桥区
红桥区
红桥区
红桥区
北辰区
北辰区
北辰区
北辰区
北辰区

详细地址

昆纬路31号

建昌道与外环线交口
红星路与真理道交口

中山路 66号

万柳村大街1号
新街道天山路99号津东广场4层F4-B052

祁连路51、53、55、57号
新开路远洋未来广场三层
富民路郑庄子63号-C区

六纬路70号
中昌北路端鸿昌广场5-101
新城A1安置区洲河湾1-4商铺
蓟州区邦均镇双井村宝平公路西侧

渔阳镇商贸街
渔阳镇商贸街30号
塘沽营口道1041号

滨海新区寨上街牌坊街67号

寨上街黄山北路18号

生态城明盛路392号贝湾科技大道、枫创产业园

东疆保税港区成都道1488号

宝坻经济开发区天中路 9 号

霍各庄镇产业功能区东区二排五号

宝坻九园工业园区

南三路与西外环交叉口
钰华街道办事处吴家塘村（南三路东段方钰宾馆东100米）
南营门街南京路199号号外时尚馆二层201-207号商铺

西康路36号
卫津路127号

南市街荣业大街与多伦道交口新文化花园新典居商铺-109-2
解放北路与赤峰道交口津湾广场E座1E-08、1E-09

东江道50号

南北大街1号04层12A号
南北大街1号04层03A/K19

广东路60号万科广场一层1F-12T

环湖中道3号

津沽路与鑫怡路交叉口新濠广场2号楼12号底商
双港新家园街香堤广场
新濠广场底商
新濠广场底商
津南区北闸口镇

静海镇东方红路与旭华道交口
团泊奥莱商场

中旺镇中旺村205国道东500米
东方红路北侧东方大厦B座
唐官屯镇工业区西路2号
科研东路15号三层
迎水道331号

通园路4号底商近园里7号楼负一层101室
东马路137 号

广开街道黄河道111号
经济开发区十一纬路2号

桥北新区宁基花园商业4-101

芦台镇金翠路

芦台街道商业街

潘庄镇工业区内

小王庄镇津汕高速公路大港服务区
滨海新区学府路669号
南港工业区中区纺五路600

大港油田三号院炼达超市一条街店

大港兴华路368号

西区中南2街333号
南海路12号
新城西路52号
洞庭路152号

西区中南五街110号
王庆坨镇
徐官屯街
曹子里镇
京津科技谷
大孟庄镇

京门大道188号

空港中心大道与东二道交口瑞航广场11-6门
中环南路76号底商
临港东方星城院内
名居花园

六经路16号

新立街津塘公路北

丰年村街霞宏道

东启程鹏商贸有限公司徐庄村口大厦6号

登州路怡港中心1号楼

华苑产业区鑫茂科技园C1座二层C单元101
鑫茂科技园C1座二层D单元-1、-2室

鑫茂科技园AB座六层J单元
兰苑路5号B109
兰苑路9号3门101
李七庄卫津南路236号

李七庄街天祥工业区祥厚路6号增1

西青经济开发区天祥工业园祥玖路8号
西青经济开发区赛达三支路17号

中北镇大稍直口村津杨路与外环西路辅路交口南行300米
和苑街尚河园公建配套用房三层

跃远路64、66号
西青道金丰公寓4号楼底商
红桥区洪湖南路26号
丁字沽新村三段平方16号
宜兴埠镇津围公路3号
宜白路强宜里1-2号
双口镇永保路21号
普东街万科新城

双口镇双口二村双中道西侧（原双口中学院内）

存在的主要隐患

1、抽查发现单位一处安全出口被遮挡；2、抽查一名工作人员，对单位室内消防栓使用方法掌握不熟练；
3、抽查 1 名值班人员对自动消防设施操作不熟练。
1、部分货物堆放堵占消防车道；2、部分电器线路敷设不符合规范要求；3、员工使用灭火器不熟练。
1、一个安全出口被锁闭，当场整改；2、一个疏散指示标志未保持完好有效；3、一具灭火器未年检。
1、该单位部分疏散通道被占用；部分安全出口被锁闭；2、部分室内消火栓被花盆或垃圾桶等遮挡；3、部分电器线路未穿管敷设；
4、防火卷帘下堆放杂物；5、前台使用大功率电器小太阳取暖。
1、部分物品遮挡室内消火栓； 2、个别员工对灭火器材使用不熟悉。
1、一个软管卷盘漏水；2、末端试水压力表被遮挡；3、个别室内消火栓被遮挡。
1、个别安全出口标志缺失、指示方向不正确；2、消火栓箱内存放杂物；3、灭火器喷射软管松动。
1、厨房内未配置灭火器；2、前台下方可燃物品摆放离电源插座较近。
1、防火巡查、检查记录不全；2、两处应急照明灯具蓄电池老化；3、消控室值班人员对消防设施操作不熟练。
1、第二层一处安全出口指示标志故障；2、第一层一出安全出口指示标志被遮挡。
1、走道一具应急灯未接入电源，已责令当场改正；2、南侧疏散走道放置自行车及杂物，已责令当场改正；3、无新员工消防安全培训记录。
1、安全出口放置垃圾桶，已责令当场改正；2、安全出口指示标志未接入电源，已责令当场改正；3、防火巡查记录不符合规定。
1、值班记录不完整；2、配电室常闭式防火门未保持常闭状态，已责令立即整改；3、灭火器未按规定成组摆放。
1、货物遮挡应急照明已当场整改；2、货物占用安全出口，当场清理；3、抽查一名员工灭火器操作不熟练。
1、杂物堵塞安全出口，当场整改；2、未建立灭火和应急疏散演练预案；3、无消防安全制度。
1、应急照明灯具存在故障，持续供电时间不足标准；2、二楼电梯前室防火门变形无法有效封闭。
1、消防控制室无人员值班。
1、库房内未设置感烟探测器，室内消火栓设置不符合规范要求；2、占用、堵塞安全出口、疏散通道；3、安全出口的门使用卷帘门，不符合
消防技术标准的要求；4、室内立柱部位防火涂料脱落；5、未张贴“三自主、两承诺、一公开”公示牌。
1、应急疏散预案未明确到人；2、消防安全责任人、管理人未备案；3、未明确消防安全重点部位；4、重点单位档案内存在部分基础信息不
全面防火巡查存在不细致情况。
1、防火巡查记录不符合规定；2、仓库内货物堆放不符合标准。
1、库房内一处电气线路裸露敷设，未穿管保护；2、库房内一处常闭式防火门未保持常闭；3、电气线路0.5米内有可燃杂物；
4、未公示“三自主、两承诺、一公开”公示牌。
1、车间内一处电器线路私拉乱接，敷设不符合规定；2、车间内疏散通道被杂物堵塞；3、未公示“三自主、两承诺、一公开”公示牌；
4、提问员工消防安全“四个能力”不知熟。
1、单位消防安全主体责任落实不到位，消防安全制度、职责未及时向全体员公开，无隐患自查自改记录；2、办公区、食堂部分安全疏散
指示标志处于停用状态；3、食堂内一个常闭式防火门未安装闭门器、顺序器；4、可燃气体报警系统无年检记录。
1、无防火巡查检查记录；2、消防器材箱内消防器材数量不足；3、单位对违规吸烟情况管控不力；4、提问员工消防安全“四个能力”不知熟。
1、部分电器线路未穿管保护；2、两具灭火器未摆放在明显位置；3、安全出口处临时堆放货物；4、员工对消防安全“四个能力”掌握不熟。
1、二层配电间内消防配电线路未穿金属导管保护；2、一具灭火器未成组摆放；3、桌椅遮挡室内消火栓。
1、未建立消防安全制度；2、未建立灭火和应急疏散预案；3、无员工消防安全培训记录。
1、部分灭火器标识内容不全；2、部分电气线路敷设不符合标准；3、一处常闭式防火门未保持常闭状态。
1、未按要求设置排烟设施；2、一处安全出口指示标志损坏；3、封闭一处安全出口，影响人员安全疏散。
1、厨房区一个常闭式防火门未保持常闭状态；2、少量杂物占用疏散通道，影响人员安全疏散；3、一个纸箱遮挡消火栓。
1、场所内西南侧、东北侧安全出口被货物占用；2、大堂内上方电气线路敷设不符合要求；3、提问一名员工不掌握消防“四个能力”中扑
救初起火灾能力及消火栓、灭火器的使用方法。
1、询问一名员工，灭火器使用不熟练；2、无员工培训记录。
1、一具灭火器压力不足；2、一个接线板敷设在可燃物上；3、询问店长对消防安全“四个能力”不知熟；4、无巡查检查记录。
1、一具灭火器压力不足；2、电闸箱箱盖脱落，电闸箱下堆放可燃货物；3、一个接线板敷设在可燃物上；4、对员工消防安全培训不到位。
1、场所内部分常闭式防火门未保持常闭状态；2、未对员工定期开展消防安全培训、消防疏散演练；3、未落实消防安全责任制，未制定本
单位的消防安全制度、消防安全操作规程。
1、大厅内灭火器未成组摆放；2、厨房内灭火毯老旧；3、桌椅遮挡室内消火栓。
1、部分桌椅堵塞疏散通道；2、部分疏散标志不符合规定；3、部分桌椅堵塞安全出口。
1、桌椅遮挡消火栓；2、安全出口出堆放杂物；3、灭火器未成组摆放。
1、桌椅遮挡消火栓；2、安全出口出堆放杂物；3、厨房灭火毯老化。
1、仓库货物堆放不符合消防安全要求；2、部分灭火器挪用； 3、消防车道堆放货物。
1、防火检查记录不符合要求；2、未现场提供的消防演练记录；3、消防控制室值班记录不符合要求。
1、部分消防档案不齐全；2、一组灭火器被货物遮挡；3、一名员工使用灭火器不熟练。
1、员工消防安全培训无一月份纸质记录；2、生产车间一处安全出口上锁；3、办公区域处安全出口标志脱落。
1、一处餐桌遮挡室内消火栓；2、门口停放私家车占用消防车道；3、员工使用灭火器不熟练。
1、提问一名员工掌握消防安全“四个能力”不熟练；2、有一具灭火器被挪作他用，当场整改完毕；3、消防车道停放私家车，当场整改完毕。
1、消防喷淋管网压力为0；2、部分电气线路敷设不符合规范；3、消防应急预案未明确到人；
1、两个安全标志电源被拔掉；2、未建立消防安全制度；3、一名员工未进行入职培训。
1、部分疏散通道上存放货物，占用疏散通道；2、部分疏散指示标志故障；3、火灾报警控制器故障。
1、二次更衣间房间内未设置烟感探测器和洒水喷头；2、提问一名员工灭火器使用方法不熟练；3、消防演练无记录。
1、餐厅顶部感烟探测器损坏，无法正常工作，2、无员工消防安全培训记录；3、对消防安全“四个能力”不熟悉。
1、宿舍内存在使用大功率用电器具现象；2、厨房油烟管道未及时清理；3、宿舍未落实禁烟制度；4、食堂开水器控制开关未安装闸盒。
1、消防主体责任不落实；2、消防安全制度未建立；3、灭火和应急疏散预案未建立；4、防火巡查记录填写不符合规定；
5、消防控制室缺少一人值班，未达双人持证上岗要求；6、厨房灭火器摆放位置不正确。
1、台球厅门口库房内电线未穿管敷设；2、未建立消防安全制度；3、未建立灭火和应急疏散预案；4、无防火检查和消防演练；
5、部分应急照明灯塑料包装未摘除；6、疏散指示标志为非国标产品。
1、二楼东北侧楼梯口处电气线路敷设不符合规定；2、一楼电梯处防火卷帘下堆放杂物；3、一楼营业厅西南角处安全出口被封闭；
4、防火检查记录填写不及时；5、一楼西南侧安全出口旁灭火器未成组摆放。
1、车间内 2 处室内消火栓被杂物遮挡；2、车间内未落实“人走断电”的安全用电制度；3、单位未落实消防安全主体责任，未有效落实防
火巡查检查制度；4、消防控制室值班人员不能熟练操作控制柜。
1、消防档案未及时更新；2、一处应急照明灯应急照明时间不足；3、信用承诺书未公示。
1、消防档案未及时更新；2、消防安全管理人员对消火栓使用不熟；3、消防控制室值班人员一人未取得职业资格鉴定证书。
1、巡查检查制度未落实到位；2、消火栓未张贴使用标识；3、防火门密封胶条脱落；4、防火墙有破损封堵不严。
1、员工消防安全培训不符合规定；2、防火检查、巡查无记录；3、自动喷水灭火系统末端试水装置标识不清。
1、微型消防站人员不足；2、拉动微型消防站队员行动缓慢；3、住院部首层一处疏散标志存在故障；4、员工对消防安全知识不熟悉；
5、一处常闭式防火门处于开启状态。
1、生产车间内同一位置设置不同类型不同使用方法的灭火器；2、A 仓库防火分区超过最大允许建筑面积。
1、消防控制室值班记录不规范；2、擅自停用防火卷帘；3、私家车占用消防车通道。
1、营业厅西侧室内消火栓被货物遮挡；2、收银台电器线路敷设混乱；3、疏散通道应急照明灯未接电。
1、操作车间未设置排烟设施；2、操作车间未设置应急照明灯；3、未建立灭火和应急疏散预案。
1、火灾报警控制器存在4处故障点；2、应急照明集中控制器存在1处故障点。
1、厂房有部分疏散门未采用平开门；2、仓库区域灯下堆放纸箱等可燃物。
1、消防安全管理人不明确自身职责；2、消防控制室无人值班；3、未按规定落实消防巡查检查。
1、厂房内生产与储存区域之间未采取防火分隔措施；2、厂房与办公区域无有效分隔。
1、车间房内私拉乱接电线；2、生产与储存之间未采取防火分隔措施。
1、电器线路定期维护、检测无记录；2、临时存放的油漆仓库，防火分隔不符合要求。
1、消防控制室内值班记录不规范，标注故障记录不全；2、消防控制室内使用不合格灭火器；
3、消防控制室内使用大功率电器，且电器线路敷设不规范。
1、消火栓巡查记录不符合规定；2、收银台私拉乱接电线；3、提问2名员工，对消防安全“四个能力”内容不熟悉。
1、消防培训不符合要求；2、提问2名员工，对消防安全“四个能力”内容不熟悉；3、柜台处部分电器线路敷设不符合规定。
1、室内总电闸箱处电器线路敷设不符合标准；2、厨房堆放大量可燃物（纸箱）；3、厨房1具灭火器被挪用。
1、一处疏散指示标志存在故障且为不合格消防产品；2、楼梯口私拉乱接电线；3、提问2名员工对消防安全“四个能力”内容不熟悉。
1、未确定消防安全管理人；2、无消防演练；3、无消防档案；4、未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；
5、消防控制室值班人员未持证上岗，无值班记录； 6、一组红外对射探测器被货物遮挡。
1、消防档案不符合规范要求；2、无巡查、检查记录；3、微型消防站无标识；4、洗车房部分电气设备电线未穿管保护。
1、该幼儿园属于大中型幼儿园，未按规范设置自动灭火系统，火灾自动报警系统；2、未确定消防安全管理人；
3、未在醒目位置张贴消防安全承诺书。
1、消防控制室单人持证值班，未落实双人持证值班制度；2、未制订消防档案；3、消防控制室无值班记录；
4、水泵房内湿式自动喷水灭火系统管道无压力。
1、未确定消防安全管理人；2、无消防档案记录；3、未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；
4、其中一名员工未进行上岗前消防安全培训； 5、消防控制室值班记录不齐全； 6、未张贴消防安全信用承诺书。
1、单位内部一处室内消火栓被服装架遮挡(已现场整改)；2、单位后门安全出口处堆放少量杂物 (已现场清理)。
1、单位内部一处室内消火栓被办公桌椅遮挡 (已现场整改) ；2、单位后侧安全出口处堆放纸箱等杂物 (已现场处理)。
1、单位一处室内消火栓前摆放杂物(已现场整改) ；2、后侧疏散通道内堆放纸箱等杂物 (现场清理完毕)。
1、楼梯间自然排烟窗无法正常开启；2、常闭式防火门缺少闭门器；3、被替换的办公桌用品堵塞疏散通道。
1、室内一处消火栓被杂物遮挡；2、消防控制室值班人员不能熟练操作自动消防设施；3、被替换的办公用品占用堵塞疏散通道。
1、消防控制室无人值班；2、展示厅与修车库未采取防火分隔措施；3、提问一名员工对消防安全“四个能力”掌握不熟练。
1、车间与仓库之间无有效防火分隔；2、多处疏散指示标志存在故障；3、感烟报警探测器控制柜设置在车间内，不符合消防技术标准要求；
4、无消防备用电源；5、通往车间的一处常闭式防火门缺少闭门器，且未保持常闭状态。
1、个别员工对消防安全“四个能力”不熟悉；2、部分货架与墙面距离不足0.5米；3、一处灭火器摆放位置不明显。
1、一处疏散指示标志故障；2、疏散走道未设置应急照明灯；3、一处防火门闭门器损坏。
1、该单位未建立消防档案；2、火灾自动报警系统存在故障；3、室内消火栓系统存在故障不能正常使用；4、消防水泵不能正常联动控制。
1、吊顶灯下悬挂装饰用品；2、公共区域堆放可燃杂物未及时清理。
1、楼梯间堆放杂物；2、一个安全出口标志亮度不足。
1、楼梯间堆放杂物；2、配电柜周五堆放杂物。
1、部分常闭式防火门未保持常闭状态；2、建筑第一层疏散走道通向室外的安全出口锁闭；3、室内消防软管卷盘被停用，无法出水。
1、后侧安全出口封闭；2、前侧安全出口外设置有卷帘门，影响疏散；
1、灭火器单具摆放；2、货物遮挡消火栓（现场整改）；3、无消防安全承诺书。
1、灭火器单具摆放，已立即改正；2、单位的消防安全自主承诺书未在公示栏进行公示；3、未落实安全巡查。
1、疏散指示标识设置不符合规范；2、锁闭安全出口。
1、未确定消防安全管理人；2、未进行消防安全自主承诺；3、疏散走道内有杂物（当场改正，情节轻微，不予处罚）。
1、仓库内部分电线私拉乱接，未穿管保护；2、车间内办公室使用泡沫夹层彩钢板搭建。


